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Date de prélévement :

19/08/2021 10:45

Nom Installation * :

DOUVAINE - CHENS

Date de réception : 19/08/2021 14:22 Code et Nom PSV * : 0000000502 - CHENS SUR LEMAN
Date début analyse : 19/08/2021 Commune* : CHENS-SUR-LEMAN
Prélevé par : TERRISSE Deborah - DET Localisation exacte : Mairie robinet cuisine
X Normes : FD T90-520 et NF EN 1SO 19458 Type d'eau *: T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * : CONTROLE SANITAIRE PREVU Type d'analyse *: D1
PAR L'A.P.
Type visite * : D1- D1 EN DISTRIBUTION Type traitement *: cl2
Code et nom UGE* : 0034 - THONON Type d'installation *: ubI
AGGLOMERATION OUEST
PARAMETRE ANALYTIQUE RESULTATS UNITE LIMITE DE REFERENCES METHODES
QUALITE DE QUALITE
BACTERIOLOGIQUE
X Bactéries coliformes <1 UFC/100ml <1 NF EN 1SO 9308-1:2000
X Entérocogues <1 UFC/100ml <1 NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli <1 UFC/100ml <1 NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables a 22°C aprés 68h UFC/ml NF EN SO 6222
X Micro-organismes revivifiables a 36°C aprés 44h UFC/ml NF EN ISO 6222
ORGANOLEPTIQUE
X Coloration <5 mg(Pt} /L <15 NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur normal QUALITATIF
PHYSICO-CHIMIQUE
X pH 7.7 unité pH 6.52n=9 NF EN I1SO 10523
Température de mesure du pH 18.7 °C NFEN ISO 10523
X Conductivité & 25°C 533 pS/fem 200=n<1100  NFEN 27888
X Turbidité <0.20 NFU <2 NF EN 1SO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4) <0.01 mg/L 0.1 NF T 90-015-2
TERRAIN
Pluviométrie a 48H pas de Observation
précipitations
Température Eau 22,0 i €25 Méthode a la sonde
Chlore libre <0.02 mg/L NF EN 1SO 7393-2
Chlore total 0,02 meg/L NF EN ISO 7393-2
Aspect normal Qualitatif
Odeur normal Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E21.2773.3

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la

janvier 2007 pour les paramétres analysés.
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